
Daten-Logging-Programm „Savecom“

Beschreibung:

Mit der Watchtemp3000er Software gibt es mit schnellen, neueren Laptops oder PC
manchmal Probleme mit dem Einlesen der intern im Regler abgespeicherten 24-Std.
Datensätzen.

Mit dem Daten-Logging-Programm Savecom können nun 24-Std.-Datensätze der
Ökotemp-3000 Regler ausgelesen werden:

- Schnittstelle auf 9600 Baud einstellen
- Aufzeichnungsdauer auf 120 sec.
- Datei am besten gleich unter Wtemp-Verzeichnis abspeichern
- Datei im Format (12345678).DAT abspeichern (nur 8 Zeichen für den

Namen verwenden).

Die eingelesenen Datensätze können mit dem Watchtemp3000 Programm sodann
dargestellt oder ausgewertet werden.


